
大竹县人民医院4吨锅炉烟管更换市场调研及价格征询
（需供应商逐页盖章）

参与本项目询价供应商应具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊资格条件：具有特种设备生产许可证（锅炉安装（含修理、改造）（B））以上资质。

本项目拟采购品目
	序号
	项目名称
	规格/数量
	单位
	备注

	1
	二回程长烟管
	99根（φ63.5*3.5）
	根
	20#无缝钢管，符合GB/T 3087-2015标准

	2
	三回程短烟管
	48根（φ63.5*3.5）
	根
	同二回程烟管标准，长度适配锅炉设计

	3
	回转烟室
	1套（适配WNS4-1.25-YQ型）
	套
	原厂适配规格，含全套密封配件

	4
	直拉杆
	30根（符合锅炉设计标准）
	根
	高强度合金材质，适配承压设备要求

	5
	斜拉杆
	10根（符合锅炉设计标准）
	根
	高强度合金材质，适配承压设备要求

	6
	辅材（焊接/密封/防锈）
	按需（足量备用）
	批
	含焊条、焊丝、高温密封胶、防锈漆、密封垫片等

	7
	综合施工人工
	按需
	批
	含拆卸、安装、焊接、清理、调试、煮炉等全工序人工

	8
	波纹炉胆维修耗材
	按需
	批
	含校形、补焊、探伤、密封专用耗材

	9
	锅筒内壁水垢清理
	1台套（WNS4-1.25-YQ型）
	项
	机械打磨+高压水冲，含清理耗材、水电费用

	10
	煮炉钝化
	1台套（WNS4-1.25-YQ型）
	项
	含钝化药剂、配置、煮炉操作、清水冲洗费用

	11
	报监检验辅助费用
	1批
	批
	含报监资料整理、检验现场配合、备案手续辅助等


二、技术要求
1、供应商提供的材料必须是全新、未使用过的，且是符合国家标准、行业标准、三级甲等医院运行管理及本项目技术要求的。

2、在正式开工之前，应对锅炉进行实际的现场勘定，避免因设计偏差导致整个改造结果未能达到特种设备管理要求，由此造成的损失由供应商承担。

3、在正式开工前，应做好施工防护工作，避免在施工过程中对周边造成破损，如给采购人造成损失，损失由供应商承担。

4、在施工前应根据现场实际情况、国家规范要求和采购人院区管理要求提供施工方案，并根据双方已经核对确认的施工方案提供所需的技术服务，认真对材料的采购、连接、组装、调试进行严格的试验和检验，以确保完全符合特种设备管理要求，按时交付给采购人。

5、现场项目负责人必须专职，并履行现场管理工作职责。如有违反，采购人有权终止合同，所造成的损失由供应商承担，但征得采购人同意的除外。

6、国家强制要求持证上岗的工作，供应商应使用相关持证工作人员，按施工技术规范和质量验收规范施工。

7、供应商需按采购人的要求办理院内相关动火作业许可。
8、供应商需在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保员工安全及职业健康，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施。
合同履行过程中由供应商及供应商员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因供应商及供应商人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。
9、供应商在施工过程中须严格遵守安全文明施工规定，并遵守采购人相关规定。供应商必须合理安排施工时间，错峰施工，施工场界环境噪声排放须严格遵守国家、工程所在地标准规定（就高执行），确保人身安全，并避免对周边小区居民生活造成影响。
若供应商改造完成的锅炉不能通过特种设备管理部门验收或无法取得特种设备使用证，供应商应承担由此造成的全部责任及承担采购人遭受行政部门处罚所引起的一切损失。
                      供应商价格征询表
	序号
	项目名称
	规格/数量
	单位
	备注

	1
	二回程长烟管
	99根（φ63.5*3.5）
	根
	20#无缝钢管，符合GB/T 3087-2015标准

	2
	三回程短烟管
	48根（φ63.5*3.5）
	根
	同二回程烟管标准，长度适配锅炉设计

	3
	回转烟室
	1套（适配WNS4-1.25-YQ型）
	套
	原厂适配规格，含全套密封配件

	4
	直拉杆
	30根（符合锅炉设计标准）
	根
	高强度合金材质，适配承压设备要求

	5
	斜拉杆
	10根（符合锅炉设计标准）
	根
	高强度合金材质，适配承压设备要求

	6
	辅材（焊接/密封/防锈）
	按需（足量备用）
	批
	含焊条、焊丝、高温密封胶、防锈漆、密封垫片等

	7
	综合施工人工
	按需
	批
	含拆卸、安装、焊接、清理、调试、煮炉等全工序人工

	8
	波纹炉胆维修耗材
	按需
	批
	含校形、补焊、探伤、密封专用耗材

	9
	锅筒内壁水垢清理
	1台套（WNS4-1.25-YQ型）
	项
	机械打磨+高压水冲，含清理耗材、水电费用

	10
	煮炉钝化
	1台套（WNS4-1.25-YQ型）
	项
	含钝化药剂、配置、煮炉操作、清水冲洗费用

	11
	报监检验辅助费用
	1批
	批
	含报监资料整理、检验现场配合、备案手续辅助等

	供应商为完成本项目的其他费用（内容格式自理）
	

	项目合计总费用（元）
	小写金额：            元

大写：（人民币                ）


我方已阅读本项目市场调研及价格征询的全部内容，并清楚知晓其含义且无异议，参与本项目并进行价格征询报价。

本文件请供应商逐页盖章 。
              供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
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